
（単位：ng/L）

　　　　  検査場所

 検査結果日

4 令和７年 4月14日 18 － －

月 令和７年 5月 2日 － 28 37

5 令和７年 5月22日 21 － －

月 令和７年 6月 4日 － 30 35
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　います。第１３水源はPFOS・PFOAの検出はありません（取水中）。

※５箇所ある水源地のうち、国の暫定目標値50ng/Lを超過した第４・７水源は取水停止して

※隣接する給水区域から水を送ることにより、安岐北部の給水量を確保しています。

令和７年度　安岐北部（下原・馬場）水源地・管末給水栓（蛇口）における

PFOS・PFOA検査結果

※国の暫定目標値：50ng/L
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